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Ocena okresowa nr 7/2023
jakosci wody do spozycia z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Ozorkow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody oraz
na podstawie § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyta oceng okresowa jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, dostarczanej z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Ozorkéw, zaopatrujacego w wode do
spozycia mieszkaficow miasta Ozorkéw oraz wsie: Sliwniki, czgsé Cedrowic, Bibiandéw, Konstantki, czesé
Kowalewic.

Ocena dotyczy badan monitoringowych, wykonanych w ramach kontroli urzgdowej w miesigcu listopadzie
i zostata sporzagdzona na podstawie sprawozdan czastkowych z badan laboratoryjnych probek wody pobranych przez
pracownikéw PSSE w Zgierzu w dniu 27.11.2023 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Ozorkéw zarzagdzanego
przez Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o. 0., Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

Na podstawie § 21 ust. 4 z uwagi na przekroczenie w zakresie parametréw mikrobiologicznych, tj. obecnosci
bakterii grupy coli w ilosciach ponizej 10 jtk w 100 ml wody w dwéch punktach monitoringowych (punkty
zgodnosci) - Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu orzek! o warunkowej przydatnosci wody
do spozycia przez ludzi, dostarczanej z tego wodociagu i zalecil profilaktyczne przegotowywanie wody przed
jej spozyciem.

W mys§l przepiséw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyzsze dopuszczalne wartosci parametru
w probee wody dla bakterii grupy coli wynosza 0 jtk /100 ml wody.

Poniewaz dopuszcza si¢ obecnos¢ pojedynczych bakterii grupy coli w ilosci ponizej 10 jtk /100 ml wody
a wykonane badania mikrobiologiczne, wykluczyly obecnos¢ patogenu: E. coli i enterokokéw, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu zgodnie z §21 ust.l pkt 3 i ust. 4 w/w rozporzadzenia stwierdzit
warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia, uznajac stwierdzong niezgodno$¢ za nie stwarzajaca bezposredniego
zagrozenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych przez zarzadce wodociagu
tj. prowadzeniu dezynfekcji wody.

W zakresie powyzszych przekroczen zostanie wydana decyzja, nakazujaca m.in. doprowadzenie mikrobiologicznej
Jjakosci wody w przedmiotowym wodociagu do obowiazujacych wymagan w terminie 30 dni.

Jednoczesnie PPIS w Zgierzu wskazuje, na podstawie § 26 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze wiasciwy wojt (burmistrz, prezydent miasta)
rozpowszechnia komunikat dotyczacy stwierdzonej warunkowej przydatnosci wody opracowany przez PPIS
W Zgierzu, w sposéb umozliwiajacy bezzwloczne zapoznanie si¢ z nim konsumentéw z obszaru dla ktérego
ogloszono warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia, za$ podmiot zarzadzajacy wodociagiem przekazuje
odbiorcom pisemng informacje o podejmowanych i planowanych dziataniach naprawczych majacych na celu
zapewnienie nalezytej jakosci dostarczanej wody, ze wskazaniem terminu ich zakonczenia. W zalaczeniu
do niniejszej oceny, PPIS w Zgierzu przekazuje opracowany Komunikat w sprawie warunkowej przydatnosci
do spozycia wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Ozorkdw. —
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